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Resumo        
O presente trabalho de dissertação tem como objetivo a caracterização de um 
sistema de armazenamento de energia térmica latente por meio de um PCM e 
para aquecimento de fluídos em escoamentos de baixo número de Reynolds 
usando a metodologia de Taguchi aplicada à otimização do ciclo de ensaios. Foi 
possível através da realização de um número mínimo de ensaios a otimização 
das condições de saída. Para tal, criou-se um protótipo de sistema de 
aquecimento de energia latente e comprovou-se através de testes 
experimentais a possibilidade de aquecimentos de fluídos. 
De facto, foi usada uma bancada experimental propositadamente construída 
para o efeito. Este conjunto de equipamentos proporcionou registar os 
parâmetros relevantes nomeadamente a temperatura do fluído à passagem pelo 
sistema e a temperatura do PCM durante o teste. A otimização determinada. 
Assim como outros autores já o comprovaram, os resultados obtidos 
demonstram que o aquecimento de fluídos de baixo número de Reynolds é 
possível em sistemas de aquecimento por energia latente com recurso a PCM. 
Finalmente concluiu-se que a configuração física deste sistema terá que ser 
posta a prova com outras configurações e com sistemas dotados de maior 
capacidade de armazenamento contribuindo para um aumento do 





































This dissertation is intended to characterize a latent heat thermal energy storage 
system by use of a PCM for heating fluids of low Reynolds number applying the 
Taguchi methods for test cycle optimization. Thus, it was possible, with a 
minimum of experiments, to obtain the optimal procession conditions. To this 
end, we intended to create a prototype system for heating and latent energy 
storage and through experimental tests demonstrate the possibility of heating of 
fluids. 
In fact, the experimental setup used a purposely built apparatus. This set of 
 
equipment provided to register the relevant parameters including the 
temperature of the fluid passing through the system and the temperature of the 
PCM trough the test. The laboratory procedure was optimized by tests proving 
several solutions with the equipment available. The optimization was possible. As 
others have already shown with not specified flows, the results showed that the 
heating of fluids with low Reynolds number is possible with the use of energy 
storage systems using PCM. Finally it was concluded that the physical 
configuration of the system will have to be put to the test with other settings and 
systems endowed with greater storage capacity contributing to an increased use 
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O mais importante desafio para o futuro da humanidade e mais diretamente relacionado com qualquer outro 
sector poderá vir a ser o da energia. Este desafio engloba todas as questões mais triviais do dia-a-dia porque 
consumimos energia até enquanto dormimos ou porque pode simplesmente estar contida em qualquer 
disciplina académica. Conflitos, saúde, emprego, ambiente, economia, religião, artes entre outros, cada um 
dos temas tem algo realmente importante relacionado com a energia. 
A energia como recurso não está sempre disponível nem pronta a ser consumida pelo que irá sofrer 
transformações desde a sua extração ou captação até ser finalmente consumida. Poderá até ser armazenada 
e mantida em espera até posterior aplicação. A armazenagem pode ocorrer através de inúmeras estratégias: 
como energia potencial no lago de uma barragem, em energia cinética de corpos em movimento (volantes de 
inércia e motores  automóveis), química em quebra e união de ligações, térmica sob a forma de calor sensível 
em materiais com grande quantidade de massa (betão ou metal), ou finalmente, sob a forma de calor latente 
como em materiais de mudança de fase que tendo maior densidade de armazenamento de energia com menor 
variação de temperatura do que os sistemas sensíveis, são à partida mais eficientes do que os dependentes 
do volume, Abhat [3]. A utilização de sistemas de armazenamento de energia térmica (SAET) latentes 
poderá melhorar o armazenamento temporário de energia térmica de tal forma a prolongar o período temporal 
em que a temperatura se encontra dentro de um patamar desejado. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 
 
 
Esta dissertação propõe o desenvolvimento e caracterização do funcionamento de um sistema de 
armazenamento de energia térmica latente usando PCM como armazenador de energia térmica. Pretende-se 
estabelecer a temperatura de entrada de um fluido num tubo PCM e registar a temperatura de saída sobre 
diversas condições ambientais, de caudal e temperatura, figura 1. 
Testes à transmissão de calor a um fluido num escoamento de baixo número de Reynolds levando em conta 
o caudal e temperatura do escoamento, a temperatura e velocidade ambiente serão realizados. A 
caracterização de um método experimental para produção de tubos PCM, de preparação destes para testes e 






























Para a realização dos testes laboratoriais adaptou-se a instalação apresentada na figura 2 adicionando as 
funcionalidades de preparação térmica e armazenamento de fluído, controlo de caudal de fluído, suporte ao 

































Um material de mudança de fase é caracterizado pelo seu elevado calor latente e por possibilitar através de 
um sistema de armazenamento de energia térmica absorver e posteriormente libertar numa estreita faixa de 
temperatura uma dada quantidade de energia. Existem referências da década de 40 nos Estados Unidos da 
América de utilização de SAET em climatização residencial. Em 1948, a primeira casa experimental utilizando 
um SAET foi construída sob supervisão de Maria Telkes em Dover, Massachusetts [2] no entanto os materiais 
de mudança de fase foram utilizados pela primeira vez anteriormente no aquecimento de comboios britânicos 
durante a expansão industrial. [3] Em ambos os casos a inclusão de materiais de mudança de fase como 









































Figura 3 - Perspetiva da residência da qual se refere o uso de materiais de mudança de fase para aplicações térmicas 
residenciais pela primeira vez por Maria Telkes  [66]. 
 
 
Os materiais de mudança de fase armazenam entre cinco a catorze vezes mais calor por unidade de volume 
do que materiais de armazenamento sensíveis tais como alvenaria, água (usada como SAET sensível), ou 
rocha. Um grande número de materiais de mudança de fase são conhecidos para fundir com o calor de fusão 
em qualquer intervalo desejado, no entanto para a sua validação como materiais de armazenamento de calor 
latente em SAET, estes materiais devem exibir comportamentos desejáveis para além de uma gama de 
temperatura de mudança de fase funcional. A escolha de técnicas adequadas para desenvolvimento de SAET 
latentes deve ter como base critérios físico-químicos e o equilíbrio apropriado entre fatores deve ser feito na 
sua seleção. [5] Assim enumeram-se características como elevado calor latente, boa transferência de calor, 
equilíbrio de fases favorável, elevada densidade, pequena variação de volume, baixa pressão de vapor, 
ausência de subarrefecimento, velocidade de cristalização suficiente, estabilidade química, compatibilidade 
com materiais de encapsulamento, não toxicidade, não ignífucidade, não inflamabilidade, abundância, 
disponibilidade e baixo custo. [4] Estes são alguns parâmetros possíveis, Meling [6] apresenta uma 
discussão detalhada acerca do processo e critérios de seleção destes materiais. Listas de materiais mais 




Tabela 1 – Características desejáveis de um PCM. Adaptado de [5]. 
 
 Compactação; Alta capacidade de armazenamento por unidade de massa e volume. 
  Alta eficiência de armazenamento; 
  Uniformidade de temperatura; 
  Capacidade cíclica de carga/descarga a taxas elevadas sem gradientes térmicos significativos e sem perda 
de capacidade de carga; 
 
 
Contrariamente às transformações vapor-líquido, as mudanças sólido-liquido produzem largas variações 
entálpicas sem grandes variações de densidade e por isso os sais e ligas metálicas são bons candidatos a 









densidade energética, o seu uso pode reduzir o equipamento e os custos de encapsulação nos SAET pela 
redução significativa do tamanho destes sistemas. 
 
 

















































Figura 4 – Famílias de materiais de mudança de fase apresentados pelo cruzamento entre temperaturas de fusão e 
entalpias de fusão [25]. 
 
 
Uma mudança de fase é a evolução de um estado físico de matéria para outro. Diferentes conjugações de 
pressão e temperatura proporcionam condições  à movimentação das  moléculas  relativamente fixas  no 
estado sólido a maneira aleatória na fase gasosa. Materiais que não acumulam energia por mudança 
de fase acumulam de maneira sensível e o calor retido num sistema sensível (sem mudança de fase) pode 
ser dado pela equação seguinte. 
 
𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 = ∫ 𝑚 𝐶𝑝 𝑑𝑇 [𝐽]
𝑇𝑓
𝑇𝑖
                                                    (1)  
 
 
A  capacidade de armazenar energia térmica de uma massa,  m, de um material que sofre de mudança de fase 
aquecido de T i até T f através de uma mudança de fase a temperatura Tmf, pode ser dada como a soma do 
calor sensível armazenado na fase em que se encontra  inicialmente com a soma do calor latente na transição 
de fase △ ℎ      somada finalmente ao calor sensível na fase final, Cp. [26] 
 


























Em suma as temperaturas de mudança de fase dos SAET são determinadas pelo ponto de fusão do material 
de mudança de fase e a capacidade calorífica do sistema é determinada pelos calores latentes e sensíveis dos 
materiais de mudança de fase. [7]. De longe, o material de mudança de fase mais conhecido é a água. O seu 
uso como SAET latente para armazenamento de frio é feito há dois mil anos. Atualmente o armazenamento a 
frio com recurso a gelo é extensivamente utilizado e até mesmo o arrefecimento com gelo natural e neve é 
ainda usado. [8] Segundo Hauer A. [15], a densidade de energia de armazenamento de calor sensível é dada 
pela capacidade energética dos meios de armazenamento e do intervalo de temperatura. A gama de 
temperatura depende da aplicação e é limitada pela temperatura da fonte de calor e pelo fornecimento de calor. 
A densidade de energia pode ser aumentada através da introdução de uma substância mudança de fase na 
gama de temperaturas de armazenagem o que constitui a diferenciação de PCM em classes de misturas ou 
compostos: 
 
Os PCM podem ser divididos em categorias: 
 
 Orgânicos estão subdivididos em classes (parafínicos ou não parafínicos) caracterizados por uma fusão 
congruente e por não serem corrosivos. 
 
 Os PCM inorgânicos são os compostos que englobam a classe dos sais hidratados e dos metais. 
Caracterizam-se por possuírem elevado calor latente por unidade de massa e volume, são económicos, 
não são inflamáveis, mas podem decompor-se ou sofrer subarrefecimento, fenómeno de ocorre quando, 
no processo de arrefecimento, uma temperatura mais baixa do que a temperatura de mudança de fase 
tem que ser atingida para que o material comece a solidificar e libertar calor. Se essa temperatura não 
for atingida, o PCM não muda de fase e apenas ocorre troca de calor sensível. 
 
 Os PCM eutécticos que são misturas de dois ou mais componentes que fundem e cristalizam 
congruentemente. Podem ser misturas de compostos orgânico-orgânico, inorgânico-inorgânico ou 
orgânico-inorgânico [4]. Dentro desta classe as misturas de hidrocarbonetos alquílicos lineares 
possibilitam o ajuste das suas propriedades térmicas. Através da mistura controlada destes compostos, 
é possível obter o ponto de fusão desejado para uma determinada aplicação. Para além disso, têm um 
elevado calor latente por unidade de massa, possuem uma boa estabilidade química e uma baixa pressão 
de vapor à temperatura ambiente, não são corrosivos, não são tóxicos ou perigosos para a saúde, 
características essenciais para um composto de mudança de fase de utilização generalizada. 
 
Os PCM podem ser encontrados em forma líquida, sólida sob a forma de diversas granulometrias, sólidos 
elásticos tipo borrachas ou microencapsulações nas mais diversas formas tipo bolsas maleáveis, painéis, 








A seleção de um SAET para uma determinada aplicação depende de fatores como o tempo de 
armazenamento, requisitos de temperatura de abastecimento e utilização, capacidade de armazenamento, 
perdas de calor, espaço disponível ou fatores económicos [3]. As unidades latentes são habitualmente menores 
em dimensão que as unidades sensíveis. O exemplo mais comum de um SAET de calor latente com recurso 
a materiais de mudança de fase é a conversão da água em gelo onde o SAET é o contentor físico que suporta 
o material antes, durante e posteriormente à mudança de fase. Tendo em conta a transição entre estado 
líquido/sólido/líquido da água como a fonte energética do SAET latente, na fase de arrefecimento, a 
solidificação, o calor deixa o sólido e energia é absorvida pelo sistema que se pretende alimentar; a mudança 
de sólido para líquido requer o fornecimento de energia. 
Arkar  [23] concluiu  que o fator de forma tem uma maior influência sobre SAET. Outro parâmetro importante, 
que tem influência sobre a resposta térmica e sobre a eficiência do sistema de arrefecimento livre é a 
temperatura de fusão do material de mudança de fase. 
 
 
Em suma este documento introduziu o tema dos materiais de mudança de fase fazendo uma descrição 
essencial às suas características básicas e à criação de sistemas de armazenamento de energia térmica 
latente. O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, o capítulo 3 demonstra os materiais e os métodos 
seguidos para caracterização do perfil térmico de um SAET criado no laboratório de termo fluídos da 
Universidade de Aveiro assim como o desenvolvimento de um plano experimental tendo como base os 
métodos de otimização DOE de Taguchi. Resultados são posteriormente apresentados e comentados no 
capítulo 4. Finalmente são apresentadas conclusões e sugestões de melhorias futuras, capítulo 5, uma vasta 







































































































































































O potencial de utilização de materiais de mudança de fase em SAET pode ser corroborado pela extensa área 
de aplicação e investigação destes materiais até à data. De facto, a área é tão extensa que abrange desde 
vestuário de missões espaciais para controlo de temperatura corporal até ao útil bloco de gelo num copo de 
refrigerante. Sem ordem de importância, irão ser resumidos nos próximos parágrafos alguns exemplos de 
utilização de materiais de mudança de fase. 
 
 
2.2 ÁREAS DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE 
 
2.2.1 PRODUTOS ALIMENTARES 
 
 
Sakamon [9] com o objetivo investigar a viabilidade do uso de um SAET incluindo’ cera de parafina como 
material de mudança de fase para armazenar energia térmica resultante do aproveitamento de energia solar 
em excesso e libertação desta quando a disponibilidade de energia é inadequada ou não disponível e o seu 
efeito na secagem de produtos alimentares, como auxiliar à secagem de produtos alimentares. 
O sistema inclui um circuito de condicionamento e circulação de ar, ligado a um aquecedor de ar e a um 
trocador de calor onde é armazenado o PCM. Após, uma câmara de secagem a jusante onde é colocado o 
















Figura 6 - Ilustração do dispositivo usado nos testes de secagem de produtos alimentares. 
 
 
Durante a carga o bloco PCM foi monitorizado por 16 termopares com uma frequência de 15 minutos. Durante 
a descarga duas velocidades  de ar, 1 m/s e 2 m/s foram testadas e a temperatura na câmara de secagem foi  
registada a cada 5 minutos, mantendo esta constante a 60ºC. O  efeito da  utilização de SAET sobre a cinética de 
secagem  da batata-doce é positivo no sentido em que proporciona poupança energética. 
Verificou-se que a de secagem da batata é mais rápida com a diminuição da velocidade de entrada de ar 
ambiente para a mesma temperatura. A quantidade de energia extraível a partir do SAET foi de 1920 e 1386 
kJ.kg./ s para velocidades de 1 e 2 m/s e as economias de energia foram calculadas em 40% e 34% para 














2.2.2 TÉCNOLOGIA AUTOMÓVEL 
 
Kappels [10] investigador  do Instituto  Fraunhofer para o Meio Ambiente, Segurança e Tecnologia da Energia 
UMSICHT em Oberhausen, Alemanha, desenvolveu um novo materiais de mudança de fase refrigerante 
registado como CryoSolplus que conduz o calor de baterias de veículos elétricos, três vezes mais eficazmente 
do que a água, mantendo a temperatura da bateria dentro um intervalo aceitável, mesmo em situações de 
condução extremas. 
A dispersão mistura a água e parafina, juntamente com tensioativos estabilizadores e glicol. A vantagem é de 
absorver três vezes mais calor do que a água e possuir funções de amortecimento para situações extremas 
tais como viagens em autoestrada, no auge do verão. Outras vantagens incluem a diminuição volumétrica dos 
sistemas de refrigeração líquida que se converte em poupança de peso e espaço sob o capô. O principal desafio 





Paksoy [11] propõe que entre as aplicações que beneficiam do uso de materiais de mudança de fase estão 
os eletrodomésticos. Como objetivo propõe demonstrar o aumento da eficiência energética de máquinas de 
lavar louça  e frigoríficos, através  de armazenamento de calor latente em materiais de mudança de fase criados 
para o efeito. 
Para a recuperação de calor residual nos aparelhos domésticos, uma máquina de lavar louça e um frigorífico, 
foram adaptados à inclusão de um SAET. Para o efeito, materiais de mudança de fase com intervalos de fusão 
de 12oC a 10oC e calores de fusão na gama de 94 J g-1 a 220 J g-1 foram considerados como adequados. 
Quatro materiais de mudança de fase diferentes foram testados para a recuperação de calor residual entre os 
42ºC a 52ºC. As estabilidades térmicas dos materiais de mudança de fase utilizados nos SAET foram 
determinadas em 1000 ciclos térmicos. Análise de calorimetria exploratória diferencial feita para estes ciclos 



















Figura 7 - Gráfico representativo da eficiência energética calculada para uma máquina de lavar loiça e quatro PCM. 
 
 
Resultados para um estudo de caso de recuperação de calor em máquinas de lavar louça mostraram que o 
aumento da temperatura máxima na temperatura de entrada do segundo ciclo de lavagem foi 13.4ºC. A este 










2.2.4 APLICAÇÕES EM SISTEMAS SOLARES DE AQUECIMENTO 
 
 
Robak [12] propõe um conceito inovador, que combina tubos de calor com um SAET latente para aplicação em 
sistemas de energia solar concentrada. Dada a baixa condutividade térmica dos materiais de mudança de 
fase, tubos de calor atuam para diminuir a resistência térmica, aumentando a taxa global de transferência de 
calor. 
Foi executado uma simulação à escala laboratorial para validar o conceito de utilização de tubos de calor para 
redução de resistência térmica no material de mudança de fase, parafina, n-octadecano C18H38, temperatura 
de fusão= 27.5ºC e 99% pureza. Foram observados três regimes de fusão: fusão dominada por condução, 
dominada por convecção natural, fusão de contacto nos três sistemas usados, fusão de controlo, fusão por 
tubos de calor e fusão por alhetas. Os resultados da taxa de fusão do PCM foram registados e comparados 
como se observa na tabela 3. 
 
 
Tabela 3 -Taxas de fusão médias para o sistema de controlo, tubos de calor e alhetas para as temperaturas de fluído de 












Os regimes de fusão observados nos três protótipos correspondem segundo o autor e para o regime de 
condução,  à rápida acumulação de energia no PCM nos minutos iniciais quando existe a diferença máxima de 
temperatura entre o fluído e o PCM. O segundo regime está relacionado com a taxa de transferência de calor 















Figura 8 - Energia acumulada no PCM para o controlo, sistema de tubos de calor e sistema de alhetas, (a) Temperatura 
do fluído=45oC e caudal mássico=0.0026 kg/s, (b) Temperatura do fluído=55oC e para o mesmo caudal. 
 
 
Para o caso da libertação de energia para o fluído, a evolução de transmissão de energia está representada 
para os três casos na figura 8. As taxas médias de transferência de calor para o sistema de tubos de calor 
foram em média 70% superiores ao controlo e 50% superiores ao sistema de alhetas. A eficiência do sistema 










energia acumulada no controlo obteve um valor máximo de 1,6 vezes enquanto a máxima eficiência associada 













Figura 9 - Energia libertada pelo PCM à passagem do fluído para os três casos, controlo, tubos de calor, alhetas e para 




























Figura 10 - Representação da instalação experimental (a) e pormenor do SAET. 
 
 
O conceito foi levado à escala real e adaptado num SAET comercial. Foi então modelada uma análise de custo 
para determinar a competitividade com outras formas de armazenamento de energia térmica atualmente usado 
na indústria de CES. 
 
 
Tay [32] para explorar a disposição de SAET latentes e a sua implicação na eficiência, estudou a 
implementação de um sistema de tubos de aquecimento aplicado a SAET usando PCM de uma, duas e quatro 
baterias de tubos. Foi observado que o desenho pode entregar uma alta densidade de armazenamento 


























Figura 11 - Representação esquemática do banco de quatro tubos. 
 
O autor conclui que a eficiência da transmissão de calor entre o SAET e o PCM segue uma tendência 
decrescente em linha com o caudal mássico e para os três desenhos apresentadas, um, dois e três bancos de 
tubos. A maior eficiência é obtida para o desenho com maior área de transmissão de calor, quatro tubos. A 
eficiência média durante o processo de mudança de fase foi determinada pela variação da média de 
temperatura de entrada e de saída. A eficiência media dá uma indicação da performance da eficiência e foi 























2.2.5 TECNOLOGIA TÊXTIL 
 
 
Para Mondal, [19] a incorporação de materiais de mudança de fase em têxteis por revestimento ou 
encapsulamento para produção de tecidos inteligentes termorreguláveis suscitou interesse. Por conseguinte, 
foi feita uma tentativa para rever o princípio de funcionamento dos materiais de mudança de fase e das 
aplicações para regulação de temperatura em têxteis. Tal foi conseguido pela incorporação de materiais 
mudanças de fase na estrutura do próprio têxtil. 
Os conceitos de conforto térmico, roupas para o ambiente frio, materiais de mudança de fase foram revistos. 










Finalmente, o mercado de materiais de mudança de fase na área têxtil e alguns desafios são mencionados 
neste artigo de revisão. 
Zuckerman [20] propõe uma invenção patenteada com o objetivo de proporcionar um aperfeiçoamento à 
composição de um têxtil com um material de mudança de fase na sua matriz para controlo de temperatura sem 
perder as propriedades originais do tecido. 
A mesma aplicação é estudada por Loschi [21] onde se descreve o desenvolvimento de revestimentos 
poliméricos baseados na formação de complexos Poli (etilenoglicol)  (600, 1000 e 1450) e o poliácido itacónico 
que foi  usado como materiais de mudança de fase como elemento constituinte de têxteis termorreguladores. 
 
 
2.2.6 APLICAÇÕES MÉDICAS 
 
 
No campo  da medicina, desafios  como o aquecimento  de fluidos intravenosos em locais de acidentes têm sido 
tradicionalmente difíceis devido à falta de aquecedores de fluidos portáteis adequados que não dependem da 
rede elétrica ou bateria. Um aquecedor protótipo de calor latente aqueceu consistentemente sangue de 
























Figura 13 - Representação esquemática da montagem laboratorial. 
 
 
O aquecimento do sangue armazenado com o calor latente não afetou a integridade das células vermelhas 
mais do que o aquecedor por calor aprovado.  McEwen [22] concluiu  ainda que uso  de calor latente  sob a 
forma de materiais de mudança de fase como fonte de energia pode aquecer satisfatoriamente sangue frio ou 
outros fluidos  intravenosos a temperaturas perto do corpo, sem quaisquer efeitos adversos. 
Ainda outra área, Junghanss T, [23] e S. Braxmeier [24] exploraram a segurança, tolerabilidade e eficácia do 

























Figura 14 - A ligadura térmica atua sobre o elemento corporal mantendo a temperatura no patamar desejado por um 
período de tempo mais extenso. 
 
O PCM selecionado,  acetato de sódio tri-hidratado (C2H3NaO2.3H2O) é amplamente utilizado em almofadas de 
calor de bolso comerciais, é fácil de aplicar, recarregável em água quente, não-tóxico e não perigoso para o 
ambiente. Ambos concluem que a aplicação foi bem tolerada e a aceitação das ligaduras de materiais de 
mudança de fase foi muito elevada. O dispositivo de aplicação de calor baseado em materiais de mudança de 
fase reutilizável parece perfeitamente adequado para tratar condições clínicas. Um protótipo foi fabricado e 




















Figura 15 - A dispersão de pontos obtidos nos ensaios sobreposta às linhas de tendência simuladas corroboram a validade 
dos resultados obtidos. 
 
 
A curto prazo a temperatura da pele foi mantida numa gama de temperaturas aceitável por quatro a cinco 
horas. Finalmente, os autores concluem ainda que o uso de materiais de mudança de fase nas ligaduras 
térmicas são um dispositivo ideal para o tratamento térmico da úlcera de Buruli. A ligadura térmica é fácil de 
aplicar e económica, portanto, está bem adequada para uso em países de baixos recursos. 
 
 
Hauer, A, [15], com base no facto de que o aparecimento de febre no período neonatal pode ser mortal, 
desenvolveu um método alternativo de controlo de temperatura em recém-nascidos usando PCM para controlar 










práticos obtidos após evolução de dois protótipos usados em animais, onde se obteve redução do patamar de 
temperatura do alvo de 3ºC durante 72 horas. 
 
 
2.2.7 TECNOLOGIA AVAC 
 
 
No campo do aquecimento, ventilação e ar condicionado, AVAC, Zafer [17] explora aplicações comerciais que 
usam materiais de mudança de fase e a sua aplicação para controlo de temperatura. Em comparação com 
sistemas térmicos energéticos, como chillers refrigerados a ar, o uso de materiais de mudança de fase oferece 
uma melhoria de 17 a 36% no coeficiente de performance do equipamento dependendo do equipamento e do 
local da instalação. 
Ainda em bombas de calor o autor expõe melhorias significativas pelo armazenamento de energia residual 
através de materiais  de mudança de fase e indica reduções  até 50% de consumo de energia  no tamanho da 
















Figura 16 - Comparação de carga de SAET latentes à base de PCM contra os sistemas convencioneis de arrefecimento 
por água e glicol. 
 
 
Sistemas passivos de aquecimento, bombas de calor, sistemas de armazenamento solares e arrefecimento 




Zalba, Marín, Cabeza [13] usando um circuito fechado de ar com hélices para movimentar o ar, um 
aquecedor e um arrefecedor para colocar o ambiente a uma determinada temperatura e um sistema de 
armazenamento de energia latente testaram dois PCM, um com base numa liga, 34% C16 e 66% C18, de 
temperatura de fusão no intervalo de 19,5 a 22,2°C, outro da Rubitherm, RT25 de temperatura de fusão no 
intervalo 20-24°C. Usando a técnica DOE, calcularam respostas de parâmetros de saída tendo como base a 
































Figura 17 - Bancada de ensaio do SAET latente com recurso a PCM. 
 
 
Dos resultados  surgiram as conclusões seguintes: A tendência das curvas foi a esperada; o processo foi  mais 
rápido quando a espessura da parede da capsula é menor, quando a  diferença de temperatura entre o ar e a 
temperatura de fusão do PCM é maior, e quando o caudal é maior. 
As curvas de transferência de calor mostraram duas etapas no processo, uma primeira com baixa resistência 
à condução onde o efeito da convecção no fenómeno de transferência de calor é dominante e uma segunda 
etapa onde se observa maior resistência térmica. 
Apesar das cápsulas com menor espessura terem possibilitado uma fusão e solidificação mais rápida, pode-
se observar que a espessura da cápsula pode ser otimizada. 
 
 
2.2.8 CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
James  e  Delaney  [27] avaliaram o potencial técnico de materiais de mudança de fase na redução a carga 
energética em edifícios comerciais e apresentam soluções e aplicações para diversos componentes de 
construção como cera de parafina micro encapsuladas, misturas de sais eutécticos, ou materiais orgânicos 
para placas divisórias interiores, blocos de teto, painéis de chão entre outros. A reter a diminuição de espessura 
















Figura 18 - Comparação da espessura necessária de uma parede contento PCM contra espessuras de materiais 


























Figura 19 - Comparação do perfil de temperatura com e sem PCM numa parede de edifício e para o interior da divisão. 
 
 







No campo da eletrónica a aplicação de materiais de mudança de fase é igualmente explorada. Para codificar 
informações em discos CD, DVD, o gravador utiliza o laser de gravação, que é forte o suficiente para aquecer 
o composto à temperatura de derretimento. Simpson e Fons [28] indicam em estudos de tecnologia de 
memórias baseadas em materiais de mudança de fase, baseada em compostos GST, Germânio-antimônio-
telúrio, como um candidato para substituir memórias Flash para aplicações de armazenamento não volátil de 
dados. Ficou demonstrado que compostos GeTe/Sb2Te3 de mudança de fase IPCM, dispositivos de 
armazenamento de dados com comutação reduzida de energia, melhoram o ciclo de vida a escrever apagar 
são mais rápidos nas velocidades de comutação. Em conclusão, a interface entre o Sb2Te3 GeTe controla a 
comutação local atómica dos átomos de Ge, resultando em uma transição de fase, com uma redução 
substancial  d e  perdas  entrópicas. Como resultado, os  dispositivos  de memória RAM  IPCM  consomem  
uma  ordem de magnitude menos de energia durante o processo de comutação e mostram a capacidade de 
resposta de comutação  melhorada. 
Com base nesses resultados, acreditam que os mais eficientes e mais rápidos dispositivos de memória de 
mudança de fase  serão  desenvolvidos  com  nano-estruturas. 
No campo da eletrónica de mísseis, a gestão térmica é um assunto significativo, os sistemas eletrónicos são 
cada vez mais compactos e novas abordagens são necessárias pelo que a integração de PCM nos sistemas 
de controlo de temperatura dos módulos eletrónicos pode beneficiar no período transiente onde temperaturas 
acima dos 80ºC são atingidas ponto em que os sistemas de convecção forçada deixam de ser eficazes. Após 
simulações teóricas foram realizados ensaios práticos que demonstram a  melhoria. 
 
 





























Figura 20 - Comparação do comportamento da evolução da temperatura da placa integrada do processador com e sem 




2.2.10 FÍSICA APLICADA: ÓTICA 
 
 
Da mesma forma em aplicações óticas, Kats [29] mostra que a absorção perfeita pode ser atingida em 
sistemas constituídos por uma única camada de materiais de mudança de fase. Este projeto é implementado 
com uma camada ultrafina de VO2, Dióxido de vanádio sobre safira, a temperatura ajustada na vizinhança da 
transição de fase, levando a 99,75% de absorção. A simplicidade estrutural e grande ajuste de faixa de 80% 
para 0,25% na refletividade são promissores para emissores térmicos, moduladores ou bolómetros. 
 
 
2.2.11 OPTIMIZAÇÃO DE SAET LATENTES E PCM 
 
 
Com o intuito de melhorar as já existentes propriedades de alta densidade de armazenamento de energia 
térmica por unidade de volume, Heinz [31] procurou através  da micro encapsulação de  parafinas  criar uma 
fluido onde estas cápsulas se dispersam e aumentam a capacidade de armazenamento e transferência de 
calor. O autor conclui em concentrações até 50% de micro cápsulas em água, o aumento de capacidade e de 
armazenamento de energia, no entanto a viscosidade também aumenta o que impõe limites por perda de 
capacidade de bombagem do fluído. Finalmente, observa-se que para descargas de alta intensidade um 
trocador de calor é favorável. Para armazenamentos de libertação energética a longo prazo  a potência  
















Figura 21 - Para o trocador de calor apresentado, à direita, o coeficiente de armazenamento de calor para diferentes 








































































































































































































O processo de desenvolvimento do método de testes tendo como base os métodos de otimização de Taguchi 
e uma instalação laboratorial  de ar condicionado P.A. Hilton A575, presente no laboratório de Termo fluídos. É 
expectável, dadas as trocas de calor indicadas na figura 23, que a transmissão de energia para o fluido que se 
escoa internamente pelo tubo 𝑞1 ̇ aconteça. No entanto o fluxo para o exterior 𝑞2̇ e a migração de calor entre 
os lóbulos do tubo indicados como 𝑞3̇ poderão reduzir a eficiência global de transmissão de calor ao fluído. 
Aguarda-se que baixos  caudai s  de escoamento de fluído proporcionem maior troca de calor, assim como maior 
potencial de troca de calor para um gradiente térmico entre fluído e PCM mais  amplo. Da mesma forma um 
fluxo em escoamento turbulento e um alto gradiente térmico com o PCM proporcionarão maiores trocas 
convectivas com o exterior quanto maiores as suas magnitudes que poderão no limite anular as trocas com o 
fluído. Alterar o conjunto de parâmetros controláveis pretende-se compreender qual a influência particular de 
cada um sobre os outros e a condição de saída de forma mais objetiva comprovar a possibilidade de aquecer 
fluídos de baixo número de Reynolds, usando materiais de mudança de fase. 
 
A convecção é o principal modo de transferência de calor presente neste estudo, figura 23, assim foram 
considerados para a formulação das experiências, quatro fatores de entrada que mais influenciam a 
transferência  de calor entre fluidos: 
 
Temperatura de entrada do fluído, a temperatura que se regista na entrada imediatamente antes do 
início do tubo tendo em conta  que este percorre um circuito desde a fonte até ao local de registo. 
 Caudal do fluído, a quantidade de massa de fluído em função do tempo que atravessa a secção de 
todo o comprimento de tubo. 
 A temperatura ambiente, a temperatura da atmosfera envolvente em redor ao tubo e  que preenche a 
secção da instalação laboratorial. 




Como parâmetro de saída foram selecionados dois: 
 
 A energia transmitida ao fluído; 
 
















Figura 23 - trocas de calor convectivas e condutivas em regime transiente angulares q’’3, radiais q’’1 e q’’2 e axiais para a 















3.2.1 MÉTODO DE TAGUCHI, DOE 
 
O planeamento experimental (design of experiments - DOE) consiste em estudar o comportamento de um 
sistema utilizando um número mínimo de ensaios. Tendo por princípio simplificar e clarificar a utilização de um 
plano experimental, o japonês Dr. Genichi Taguchi desenvolveu um método que se tornou numa ferramenta 
indispensável para obter a combinação ótima de diferentes parâmetros. Este método ficou denominado, de 
“Método de Taguchi”, 
A metodologia de Taguchi baseia-se em planos experimentais que utiliza matrizes ortogonais, permitindo 
planificar os ensaios por forma a diminuir o número de experiências e obter uma interpretação rápida dos 
resultados. Outras das vantagens deste método consiste na possibilidade de estudar um elevado número de 
fatores, detetando eventuais interações entre eles, modelizando os resultados e possibilitando a obtenção de 
resultados  com elevada precisão. Este tipo de projeção  experimental pode ser realizado em tempos  aceitáveis 
e custos reduzidos, sendo os resultados comparáveis a uma projeção a grande escala. Tradicionalmente, a 
influência de determinada variável é estudada de forma independente, isto é, a análise da influência de um 
determinado fator é feita fixando todos os outros fatores e medindo a resposta do sistema. As informações 
obtidas limitam o conhecimento do sistema que, para ser complexo, implica uma verificação experimental 
extensiva e por vezes  impraticável. O  número total de experiências, Ntotal, envolvidas  na caracterização de um 
sistema com ki fatores, variando cada um a ni níveis, é dado pela equação (4): 
 
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑛𝑖




O plano experimental composto pelas Ntotal experiências denomina-se de plano fatorial completo. De forma a 
melhor compreender a resposta do SAET latente, foi desenvolvido um plano de experiências de três níveis. 
Nível baixo, médio e alto, impostos a quatro fatores de entrada num total de oitenta e um testes. Este valor é 
demasiado pesado seja em tempo de execução ou custo de materiais. A aplicação do método de Taguchi 
obedeceu as etapas seguintes: 
 
 
 Etapa 1: Identificação dos fatores, capítulo 3.1; 
 
 Etapa 2: Planeamento e realização das experiências, capítulos 3.3 a 3.5; 
 
 Etapa 3: Predição dos níveis ótimos dos fatores  para os parâmetros  de saída. 4.4. 
 
 
Da aplicação do método de Taguchi, resulta uma redução do plano fatorial completo em 
81 
= 27 testes, e 
seguidamente 
27 
= 9 testes .  Valor escolhido  para o  número de testes  executar, anexos 7.3.1 a 7.3.3. A 
redução pode evoluir até à unidade ponto em que pouca informação se retira. A matriz L9, anexo 
7.3.2 especifica nove ensaios experimentais a serem conduzidos. A redução é válida porque o desenho 
é ortogonal, uma propriedade que permite que o efeito de cada fator seja separado individualmente. Sendo 
a matriz ortogonal, quando comparados dois níveis do mesmo fator podemos ter a certeza de que o fator 
consequente terá o mesmo efeito no anterior. Este facto é importante porque possibilita a comparação sob 










A tabela 5 representa a tabela final usada para a execução de ensaios onde estão identificados os testes a 
realizar. O desenvolvimento do plano fatorial completo encontra-se no anexo 7.3 Desenvolvimento do Plano 
de Taguchi L81 para L9. 
 
 
3.2.2 FATORES DE CONTROLO 
 
Após  redução  da  matriz  fatorial completa e  obtenção  da  tabela reduzida, tabela 5, selecionaram-se  os  
ensaios indicados Y1 Y14 Y27, Y33 Y43 Y47, Y62, Y72, Y76. 
 
 
Tabela 5- para cada nível e parâmetro controlável a seleção de testes não se repete ao mesmo nível. 





































































Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y1 Y2 Y3 
Caudal fluído nível médio Y13 Y14 Y15 
Caudal fluído nível máximo Y25 Y26 Y27 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível médio Y31 Y32 Y33 
Caudal fluído nível máximo Y43 Y44 Y45 
Caudal fluído nível mínimo Y46 Y47 Y48 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível máximo Y61 Y62 Y63 
Caudal fluído nível máximo Y70 Y71 Y72 



















 (Kg / s) 
T fluido 
(o C) 
1 Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 1 10 0,005 5 
2 Mínimo Médio Médio Médio 1 15 0,010 10 
3 Mínimo Alto Alto Alto 1 20 0,015 15 
4 Médio Mínimo Médio Alto 1,5 10 0,010 15 
5 Médio Médio Alto Mínimo 1,5 15 0,015 5 
6 Médio Alto Mínimo Médio 1,5 20 0,005 10 
7 Alto Mínimo Alto Médio 2 10 0,015 10 
8 Alto Médio Mínimo Alto 2 15 0,005 15 




A interpretação dos resultados é feita através da análise dos efeitos individuais de cada fator nas respostas do 
sistema. Para o estudo da otimização do parâmetro de saída é efetuado uma seleção da melhor conjugação 
de efeitos consoante influência dos parâmetros na resposta, da qual se selecionou a solução maior melhor, 











3.2.3 FATORES DE RUÍDO 
 
 
Os fatores  de ruído introduzem variação  nos  parâmetros  de controlo por cada teste  realizado e que 
influenciam a confiança do resultado final. Foram identificados os seguintes fatores de ruído: 
- O tempo de reação para início de teste; 
 
- A temperatura à qual o tubo é carregado para início do teste para além da Ti; 
 
- As perdas energéticas sensíveis na transição do tubo entre a estufa onde se carrega inicialmente o tubo e 
montagem na  estação e início do teste. 
Por apenas ter sido validado uma ronda de ensaios não se calculou o rácio sinal/ruído para controlo de erro 
na repetição de ensaios. 
 
 
3.3 DESENVOLVIMENTO DA INSTALAÇÃO LABORATORIAL 
 
 
A instalação laboratorial está apetrechada com um circuito para recirculação de ar, um sistema de 
monitorização e controlo e outro de captação e registo de dados. O equipamento tem a capacidade de criar 
condições térmicas específicas condicionadas ao volume recirculado, podendo por exemplo, reproduzir 
ambientes térmicos extremos. A figura 24 ilustra a instalação laboratorial. 
Os principais elementos que compõem a instalação laboratorial são um ventilador centrífugo com velocidade 
variável, atuado por um motor monofásico de 120W a 230VAC, 50Hz, capaz de um caudal máximo de 0,13 
m3/s [67], um pré-aquecedor de ar, composto por duas resistências de 1kW cada, localizadas após o ventilador, 
um arrefecedor/desumidificador com tubo para recolha de condensados, unidade de refrigeração com 
evaporador, condensador e compressor que se utiliza com fluido de refrigeração refrigerante R134a, um re-
aquecedor de ar, composto por uma resistência de 1 kW e 2 de 0,5 kW, localizadas após o condensador e um 
humidificador, composto por uma electroválvula de controlo digital normalmente fechada e um reservatório de 

































3.3.1 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO 
 
 
Ar, forçado dentro da conduta pelo ventilador com velocidade controlada, é aquecido através do controlo das 
resistências elétricas ou arrefecido à passagem pelo refrigerador. Uma série de sensores de temperatura 
dispostos de forma manipulável, um caudalímetro e anemómetro de fio quente captam os sinais pretendidos 
que serão registados com a cadência pretendida. Outro anemómetro e termo higrómetro enviam sinais 
repetidamente para controlar as condições ambientais através de um software desenvolvido para o efeito onde 



















Figura 25 - Janela de controlo do software desenvolvido. 
 
 
Após estabilização das condições do fluxo, prepara-se o caudal de fluído de teste iniciando o controlador de 
temperatura e ligando a bomba peristáltica para recircular o fluído. O fluido de teste é água corrente, armazenda 
no depósito 1 com enchimento automático e com ligação por vazo comunicante ao depósito do controlador de 























































10. Reservatório térmico de alimentação de 
fluído de teste. 
 2.Humidificador; 
 
11. Bomba peristáltica Master Flex L/S 
 3.Resistências elétricas de 2 kW; 
 
12. Regulador conta-gotas; 
 4.Desumidificador; 
 
13. Válvula de corte; 
 5.Resistências elétricas de 1 kW; 
 
14. Tubo de circulação de fluído de teste com 
lóbulos de PCM. 
 6.Transdutor de velocidade e temperatura OMEGA 
FMA1000; 
 
15. a 19. Terminal de Termopares 
 
7.Termo higrómetro Vaisala HMT100; 
 
20. Transdutor de velocidade digitron HLX 
21.Transdutor de caudal EGE SDN 
 8.Conduta de recirculação de ar; 
 
22. Válvula reguladora de caudal ASCO SCG 
 9.Aquecedor/Arrefecedor de fluidos e bomba Julabo F12 
e Julabo EH; 
 




3.3.2 DESCRIÇÃO DAS PLATAFORMAS DE CONTROLO E MONITORIZAÇÃO 
 
 
O controlo do processo térmico é assegurado pela utilização de uma placa de aquisição de dados juntamente 
com uma solução de controlo difuso criada na plataforma Labview®. Numa placa PCI-6025E da National 
Instruments são utilizadas quatro entradas AI de 12 bits para adquirir a temperatura ambiente exterior à 
instalação e a temperatura ambiente condicionada, a humidade relativa e velocidade do ar  dentro da conduta. 
Duas saídas analógicas AO de 12 bits são usadas para o comando do desumidificador e do ventilador 
centrífugo. Da mesma forma três portas DO são utilizadas para enviar os sinais de controlo das resistências 
elétricas e do humidificador. O PC utilizado tem um processador de Intel® geração Pentium® DualCore de 




































Resistências Elétricas 1 e 2 de 2 kW cada; 
 R3,4: 
 
Resistências Elétricas 3 e 4 de 1kW cada; 
 RHR: 
 
















A aquisição e registo de dados da instalação laboratorial preparada para estudar a utilização de materiais de 
mudança de fase em escoamentos de baixo número de Reynolds é efetuada pela conjugação de uma interface 
de comunicação industrial juntamente com uma solução criada em linguagem Labview® da National 
Instruments. São utilizadas duas portas AIO de 8 bits para adquirir a temperatura num máximo de 40 pontos, 
estabilizar e medir o caudal, medir a velocidade do ar dentro da conduta e registar o caudal mássico de fluido 
transportado. O PC utilizado tem um processador de Intel® Core i3 de 2,6 GHz e com 2 GB de RAM. O 



























Por cada módulo de temperatura representado na figura 29 como ADAM 4018, um canal está 
consecutivamente ligado a um termopar de referência conectado ao calibrador CJC da figura 24 para que a 
cada momento se registe a diferença de valores entre a referência 0ºC CJC e a leitura no fluído ou PCM. Como 
todos os termopares foram previamente calibrados a zero graus neste equipamento, podemos ter uma noção 



























A manutenção de velocidade e temperatura do ar ambiente e caudal de fluído foi efetuada por controlo 
proporcional integrativo derivativo, PID, com os parâmetros devidamente ajustados à minimização da amplitude 




3.4 DESENVOLVIMENTO DO TUBO PCM 
 
3.4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE MUDANÇA DE FASE 
 
 
Dos muitos compostos que têm sido estudados como materiais de mudança de fase os mais utilizados 
comercialmente são os sais hidratados e as parafinas. O materiais de mudança de fase utilizado que 
proporcionou a obtenção dos dados seguintes foi o PureTempTM 35 ad empresa Puretemp. Este material de 

















Tabela 9 – Características físicas do material de mudança de fase utilizado nos testes, adaptado de anexo 7.2 
Calor específico líquido 
 
2.72 J/g oC 
 Calor específico sólido 
 
2.44 J/g oC 





Líquido incolor, sólido ceroso 
 Temperatura de mudança de fase 
 







Para confirmação da temperatura mudança de fase foi entregue uma amostra para processamento, a análise 
foi executada no departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro recorrendo a um modelo 
4000 da Perkin Elmer, laboratório de Nano fluídos, departamento de Mecânica do qual se obteve o gráfico da 
figura 31 de onde se comprova que na descarga o PCM tem temperatura de mudança de fase aos 30ºC e na 
carga aos 35ºC. Como seria de esperar, a histerese, a capacidade de conservação de energia na ausência do 























3.4.2 CARACTERIZAÇÃO DO TUBO PARA PCM 
 
 
Com o objetivo de compreender o comportamento do material de mudança de fase foram desenvolvidos 
protótipos de tubo contentor do material para o aquecimento de fluidos. O tubo em PVC de extrusão foi 
desenvolvido em parceria entre a Universidade de Aveiro, Departamento de Engenharia Mecânica, TEMA e a 
empresa Maxiplás, Plásticos de Engenharia Lda. A estrutura base está representada na figura 18 e tem as 
características seguintes: diâmetro exterior 14 mm, diâmetro interior 3,5 mm, a espessura da parede é de 1 
mm, estas medições foram feitas com uma craveira com um erro sistemático ±0,1 mm e aleatório não 
determinado de leitura pelo operador. Dado processo de fabricação por extrusão, processo contínuo e de 
afinação persistente, amostras têm de ser cortadas em secções de cerca de 1000 mm à medida das 
necessidades. Por esses factos nenhuma parcela é igual e notam-se diferenças entre a volumetria de cada 
lóbulo. No entanto após estudo da volumetria de um lote de tubos, chegou-se ao valor de 23,45 ml por lóbulo 
e por metro de tubo ou 70,34 ml por tubo. A volumetria foi calculada preenchido cada lóbulo com água  após 









Tabela 10 – Valores de volume obtidos para os lóbulos de três tubos distintos, os erros são de ±0,02 g. 
 Tubo 1 massa (g) 
 
Tubo 2 massa (g) 
 
Tubo 3 massa (g) 































Por tubo determinou-se um total médio de 70,34 g de água o que equivale a no mínimo de 59,79 ml de 
PCM. Dada a redução de volume visível de mudança de fase sólida para líquida foi adicionado no máximo 5 
ml de PCM depois do primeiro ciclo de carga onde se retiram bolhas de ar aprisionadas pelo que um tubo PCM 



















As temperaturas do fluído e do PCM ao longo do teste foram registadas recorrendo a termopares dispostos 
em três por zona de medição, um termopar por lóbulo contentor em ambas as extremidades e a meia distância 
entre estes pontos, um à entrada e outro à saída em contacto com o fluído. Os termopares foram colocados 














Figura 33 – Diagrama identificativo do posicionamento de termopares no tubo PCM, de forma radial à esquerda e ao longo 
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Com o objetivo de validar o comportamento do SAET latente, seguiu-se o plano experimental indicado 
anteriormente. P para efeitos de cálculo de energia acumulada no sistema foi produzida uma montagem que 
consiste na colocação em linha de termopares de modo a reproduzir o gradiente térmico originado pela 
passagem do fluido no interior do SAET. Mais, para seguir a evolução do processo de mudança de fase no 
material de mudança de fase foram igualmente dispostos termopares de forma linear tal como descrito em 
Dimano M. N. R. [30] 
 
 
3.5 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO EXPERIMENTAL 
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3.5.2 DESCRIÇÃO DE PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 
 
Após montagem do SAET, este necessita de ser energizado pelo que se testaram vários métodos para o efeito 
sendo no final, selecionado o mais eficaz. Foram rejeitados os métodos de aquecimento por imersão em água 
acima da temperatura de fusão em placa de aquecimento com agitador magnético por não ter capacidade 
térmica suficiente o que se transcreveu em tubos parcialmente liquidificados após uma hora de aquecimento. O 
aquecimento por passagem de fluido quente acima da temperatura de fusão do PCM mostrou-se viável e 
interessante porque foi efetuado com o tubo permanentemente montado na estação de teste laboratorial. No 
entanto apenas se conseguiu um ciclo de aquecimento diário. O acumulador de água mostrou ter grande 
resistência ao aquecimento de todo o volume. Mais, a tubagem da estação ganha energia térmica que dificulta, 
quando da troca de canais, a estabilização da temperatura do caudal de fluído de teste que deverá ser imediata. 
Assim, o método escolhido foi o aquecimento dos tubos por convecção em forno a 60ºC durante 20 minutos. 
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3.5.3 DESCRIÇÃO DE PREPARAÇÃO DA ESTAÇÃO 
 
 
A estação é iniciada pelo menos trinta  minutos antes do teste para que a estabilização ocorra e se encontrem 
no início do teste as condições mais próximas possíveis dos alvos estabelecidos para cada teste. O software 
controla as condições ambientais e estabiliza em minutos. O fluido de teste é condicionado vindo da rede de 
água potável a 15ºC para um depósito com enchimento auto regulável onde migra para o chiller por sistema 
de vazos comunicantes conforme figura 27. Aqui é mantido até 5ºC abaixo da temperatura de entrada de 
fluido, definida para cada teste para que no percurso desde o chiller até à entrada do tubo PCM compense os 
ganhos de temperatura. Assim a distância entre a produção e distribuição deve ser o mínimo possível e os 
materiais escolhidos devem minimizar a convecção. O fluído é colocado a circular por dentro do ambiente 
condicionado e é retirado momentos antes da ligação do tubo PCM para ensaio. Este procedimento serve para 
minimizar mais uma vez o pico de erro à entrada. Este foi um processo iterativo de tentativa erro que resultou 
nos dados seguintes de temperatura de ajuste do chiller: 
 
 






















?̇? Fluido  
 (kg / s) 
T fluido  
(o C) 
Tchiller 
 (o C) 
Tajuste 
 (o C) 
1 1 10 0,005 5 5 0 
2 1 15 0,010 10 7 -3 
3 1 20 0,015 15 10 -5 
4 1,5 10 0,010 15 17 2 
5 1,5 15 0,015 5 2 -3 
6 1,5 20 0,005 10 7 -3 
7 2 10 0,015 10 9 -1 
8 2 15 0,005 15 14 -1 




3.5.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONEXÃO À ESTAÇÃO, INÍCIO E PARAGEM DE TESTE. 
 
 
Previamente dá-se a paragem temporária do controlo na estação após estabilização dos fatores controláveis 
às condições ideais aproximadas para que se introduza o tubo PCM na estação. 
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3.5.5 DESCRIÇÃO DO ÍNICO, FINAL E DE TESTE E PARÂMETROS ACOMPANHADOS. 
 
 
Dá-se início à gravação de dados selecionando primeiro a taxa de amostragem que foi definida na frequência 
de dez segundos. Este comando inicia o controlo dos parâmetros que após pré estabilização encontram-se 




Tabela 13 - Parâmetros registados durante os testes, unidades e erros das sondas.  
Frequência de aquisição 10 s Tpcm@0m 2 ºC 
 Vambiente ± 0,06 m/s Tpcm@0m 3 ºC 
 Massa ± 0,02 g T@0C CJC 0º ± 0.1ºC 
T fluido saída ºC Tpcm@0.5m 1 ºC 
T@0C CJC 0º ± 0.1ºC Tpcm@0.5m 2 ºC 
T fluido entrada ºC Tpcm@0.5m 3 ºC 
T@0C CJC 0º ± 0.1ºC T@0C CJC 0º ± 0.1ºC 
Tambiente1  ºC Tpcm@1m 1  ºC 
Tambiente2 ºC Tpcm@1m 2 ºC 
Tambiente3 ºC Tpcm@1m 3 ºC 
Tpcm@0m 1 ºC T@0C CJC 0º ± 0.1ºC 
 
 
Abrindo a válvula  de saída liberta-se o caudal  e dá-se início ao registo de dados. O  teste apenas se inicia se 
a temperatura registada nos termopares do PCM se encontra acima da temperatura de mudança de fase em 
pelo menos 5º para garantir o registo de toda a fase latente. Acompanha-se o teste e confirma-se que todos 









estáveis. A paragem do teste é efetuada quando a temperaturas de registo do fluido à saída atinge os 20ºC. 
Concluiu-se o teste fechando a válvula de corte de saída de fluído e parando o registo de dados. Os dados de 
desvio à temperatura de referência de zero grausT@0C CJC não foram incluídos nos resultados por serem 

























































































































































































4.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E VALORES CALCULADOS 
 
 
Os resultados apresentados na tabela 14 e correspondentes para os testes restantes foram obtidos 
experimentalmente pelos equipamentos da instalação, à exceção do Caudal mássico de fluido (kg / s) e 




4.1.1 TESTE 1 
 
Tabela 14 – Resultados registados no teste 1. 
 
Tempo de teste (s) 
 
740 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
52,64 
 Caudal mássico de fluido (kg / s) 
 
0,25x10-3 
 vm do ambiente (m / s) 
 
0,96 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
9,61 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
9,40 
 Potência  fornecida (W) 
 
0,24 
 Energia disponibilizada (J) 
 
387,96 
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Figura 36 – Potência disponibilizada ao fluído durante o ensaio. 
 
 
Este teste disponibilizou 387,96J de energia ou 0,24 W para 740 segundos de teste e para os fatores de 
controlo no nível mínimo, A1B1C1D1. A potência segue o esperado tendo uma amplitude entre pontos superior 
no início do teste onde há ainda um gradiente térmico superior etapa após a qual converge e com menor 
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Figura 37 – Temperatura de saída, de entrada do fluido e temperatura ambiente. 
 
A  correção inicial das temperaturas do fluido à entrada e à saída é rápida é visível na figura 37. A transmissão 
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Figura 38 - Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 
A temperatura do PCM no início do ensaio estabiliza à volta dos 30ºC e ai se mantêm por cerca de 100 
segundos. Após os 100 segundos a temperatura do PCM na posição inicial do tubo perde a capacidade 
rapidamente enquanto as posições a meio e no final do tubo desenham patamar mais longo que poderá indicar 






























4.1.2 TESTE 2 
 
Tabela 15 – Resultados registados no teste 2. 
 
Tempo de teste (s) 
 
520 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
78,34 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,26 
 vm do ambiente (m / s) 
 
0,89 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
14,79 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
10,90 
 Potência média fornecida (W) 
 
1,50 
 Energia disponibilizada (J) 
 
1133,01 
























Figura 39 - Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
 
Este teste disponibilizou 1,13 kJ de energia ou 1,5 W para 520 segundos de teste e para os fatores de controlo 
A1B2C2D2. A potência segue o esperado tendo uma amplitude entre pontos superior no início do teste onde 
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Figura 40 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
 
 
A correção inicial das temperaturas do fluido à entrada e à saída é rápida é visível na figura 40. A transmissão 
de energia pelo PCM ao fluído é visível e declina com o tempo como se observa na temperatura de saída do 
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Figura 41 – Temperatura média do material de mudança de fase de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 
É muito idêntico ao teste 1, contudo tem a particularidade de demonstrar pelo observado na figura 41 um efeito 
interessante, a temperatura do PCM no início do tubo estabiliza aos 30ºC e ai se mantêm por cerca de 100 
segundos. Após os 100 segundos a temperatura do PCM a meio do tubo desenha um patamar idêntico até 































leva a crer que nesse patamar de temperatura e no sentido do escoamento se propaga a mudança de fase a 




4.1.3 TESTE 3 
 
Tabela 16 – Resultados registados no teste 3. 
 
Tempo de teste (s) 
 
630 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
161,32 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,19 
 vm do ambiente (m / s) 
 
0,99 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
20,15 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
14,7 
 Potência média fornecida (W) 
 
2,31 
 Energia disponibilizada (J) 
 
1830,97 
























Figura 42 - Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
 
Este teste disponibilizou 1,8 kJ de energia. Os fatores de controlo são A1B3C3D3. A disponibilização de energia 














































Figura 43 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
 
 
A correção inicial das temperaturas do fluido à entrada e à saída é rápida é visível na figura 43. Este teste 
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Figura 44 - Temperatura média do material de mudança de fase de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 
A temperatura do PCM no início do ensaio estabiliza à volta dos 30ºC e ai se mantêm por cerca de 100 
































as posições a meio e no final do tubo desenham patamar mais longo que poderá indicar o patamar de mudança 




4.1.4 TESTE 4 
 
Tabela 17 – Resultados registados no teste 4. 
 
Tempo de teste (s) 
 
530 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
88,3 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,16 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,45 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
10,27 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
15,2 
 Potência média fornecida (W) 
 
1,23 
 Energia disponibilizada (J) 
 
811,20 





























Figura 45 - Energia disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
 
O teste 4 caracterizou-se pelos fatores de ontrolo nos patamares seguintes, A2B1C2C3. A disponibilização de 
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Figura 46 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
 
 
Enquanto as temperaturas de entrada e ambiente permanecem razoavelmente constantes a temperatura de 
entrada do fluído segue uma tendência que apresenta ter quatro patamares distintos aos 30, 25, 22 e 20ºC, 
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Figura 47- Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 
Apesar da temperatura do PCM no final do tubo não obedecer à tendência, as restantes posições aparecem 
com um patamar desta vez aos 25ºC bastante prolongado, precisamente o efeito que se pretende estender e 






























4.1.5 TESTE 5 
 
Tabela 18 – Resultados registados no teste 5. 
 
Tempo de teste (s) 
 
180 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
44,14 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,15 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,45 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
15,04 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
5,2 
 Potência média fornecida (W) 
 
3,46 
 Energia disponibilizada (J) 
 
1334,56 
























Figura 48 - Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
 
O teste 5 caracterizou-se na combinação de fatores A2B2C3D1, disponibilizou 1,3 kJ de energia. Este é o 
ensaio mais rápido e que menos tempo levou a atingir o patamar dos 20ºC. É o teste que mais influencia na 
disponibilização de energia. De registar que a entrega de energia segue uma tendência contrária até ao 
















































Figura 49 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
 
Enquanto as temperaturas de entrada e ambiente permanecem razoavelmente constantes a temperatura de 
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Figura 50 - Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 

































4.1.6 TESTE 6 
 
Tabela 19 – Resultados registados no teste 6. 
 
Tempo de teste (s) 
 
1040 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
85,68 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,170 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,47 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
18,62 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
11,10 
 Potência média fornecida (W) 
 
0,52 
 Energia disponibilizada (J) 
 
987,70 































Figura 51 – Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
Com os parâmetros A2B3C1D2 obtivemos os gráficos seguintes que caracterizam a disponibilização de 
energia de forma muito estável, figura 51, com um total energético disponibilizado de 0,98 kJ no teste mais 
































































































Figura 52 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
 
Enquanto as temperaturas de entrada permanece razoavelmente constante a temperatura ambiente do fluído 
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Figura 53 - Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 
As temperaturas do PCM nas três posições não apresentam a manutenção da temperatura aos 30ºC por um 
patamar prolongado, no entanto, as posições médias e finais do tubo apresentam uma entrada no patamar que 

































4.1.7 TESTE 7 
 
Tabela 20 – Resultados registados no teste 7. 
 
Tempo de teste (s) 
 
320 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
59,82 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,08 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,91 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
11,23 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
9,8 
 Potência média fornecida (W) 
 
2,41 
 Energia disponibilizada (J) 
 
826,94 








































Figura 54 - Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
O teste 7 caracterizou-se pela conjugação A3B1C3D2 que levou a obter 0,83 kJ de energia. Comportou-se de 












































































Figura 55 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
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Figura 56 - Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
O patamar aos 30ºC está presente para as três posições de leitura de temperatura de PCM e na ordem que se 






































4.1.8 TESTE 8 
 
Tabela 21 – Resultados registados no teste 8. 
 
Tempo de teste (s) 
 
790 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
63,28 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,073 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,99 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
15,56 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
15,80 
 Potência média fornecida (W) 
 
0,19 
 Energia disponibilizada (J) 
 
192,55 

















































O teste 8 marca os parâmetros A3B1C1D3 para libertar 0,193 k em 790 segundos. Alguma variação está 
presente do início do teste aos 200 segundos e repetidamente dos 350 aos 450 segundos.Perturbações como 
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Figura 58 - Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
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Figura 59 - Temperatura média do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 

































Tabela 22 – Resultados registados no teste 9. 
 
Tempo de teste (s) 
 
630 
 Massa de fluido energizada (g) 
 
93,80 
 Caudal mássico de fluido (g / s) 
 
0,081 
 vm do ambiente (m / s) 
 
1,97 
 Tm do ambiente (ᴼC) 
 
20,42 
 Tm de entrada do fluido (ᴼC) 
 
8,20 
 Potência média fornecida (W) 
 
1,39 
 Energia disponibilizada (J) 
 
1182,29 







































Figura 60 – Potência disponibilizada do fluído durante o ensaio laboratorial. 
 
O teste 9 apresenta após seleção de parâmetros A3B3C2D1, 0,19 J e 630 segundos de teste. Alguma 

























































Figura 61 – Temperatura de saída e entrada do fluido e temperatura do ambiente. 
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Figura 62 – Temperatura do material de mudança de fase nas posições 0; 0,5 e 1 m. 
 
 




































4.2 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS TESTES 1 A 9 
 
Os resultados  são válidos. Obtidos os perfis de podemos calcular a potência libertada média ?̅? (W) calculada 
com base na equação 4, Onde 𝑚 ̇ é o caudal mássico (kg/s) e △t é o intervalo de tempo entre o instante n e 
o instante n-1 e igual a dez  segundos. 
 
 
4.2.1 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA 
 




𝒎 ̇ .𝑪𝒑𝑯𝟐𝟎 .△𝑻
△𝐭




4.2.2 DETERMINAÇÃO DA ENERGIA 
 
A energia total é o somatório  da energia a cada intervalo de registo; 
 
 
 𝑄 = ?̅? ∗△ 𝑡 (J)                




4.2.3 DETERMINAÇÃO DO CAUDAL 
 
Da mesma forma o Caudal mássico de fluido (kg / s) foi calculado usando a expressão: 
 
𝑚 ̇ = m ∗△ 𝑡 (kg / s)      (6)  
 
 




 (g / s) 
v ambiente média 
(m / s) 
Tambiente média 
(ᴼC) 






Tempo de teste 
(s) 
1 0,073 0,96 9,61 9,4 0,24 0,39 740 
2 0,163 0,89 14,79 10,9 1,5 1,13 480 
3 0,256  0,99 20,15 14,7 2,26 1,83 630 
4 0,165 1,45 10,27 15,2 1,23 0,81 530 
5 0,245  1,45 15,05 5,2 3,47 1,33 180 
6 0,083  1,47 18,62 11,1 0,52 0,99 1040 
7 0,192 1,91 11,23 9,8 2,24 0,83 320 
8 0,081  1,99 15,56 15,8 0,19 0,19 790 

















4.2.4 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE REYNOLDS 
 





       (7)  
 
Na qual: Re é o número de Reynolds; v é a velocidade do fluido (m/s); D é o diâmetro da tubagem (m), 
 𝜇 a viscosidade cinemática do fluido (m/s2). 
Para escoamentos em regime laminar o número de Reynolds é inferior a 2000. Entre esse valor e 4000 
encontra-se uma zona crítica, na qual não se pode determinar com segurança a perda de carga.  Para 
as condições de escoamento perfeitamente desenvolvido em tubo circular fechado se o resultado de Re 
no escoamento for superior a 4000, o movimento nas condições correntes, será sempre turbulento. Pelo que se 
conclui que os escoamentos são todos laminares. 
Antes do calculo de Re, determinou-se a velocidade do escoamento que do qual apenas registamos o caudal 
com base n equação: 




Tabela 24 - Parâmetros  determinados para obtenção do número de Reynolds. 
Teste número 
?̇? fluido  
(kg / s) 









1 0,073 9,4 9,86193E-05 740 0,0103 36 
2 0,163 10,9 0,000339482 480 0,0353 124 
3 0,256 14,7 0,000406228 630 0,0422 148 
4 0,165 15,2 0,000311228 530 0,0324 113 
5 0,245 5,2 0,001360706 180 0,1415 495 
6 0,083 11,1 7,9784E-05 1040 0,0083 29 
7 0,192 9,8 0,000599822 320 0,0624 218 
8 0,081 15,8 0,000102501 790 0,0106 37 




4.3 DESVIOS ENTRE VALORES ALVO E OBTIDOS EXPERIMENTALMENTE 
 
 
A tabela 22 apresenta os erros cometidos  entre os patamares pretendidos  para o controlo de parâmetros e os 
realmente obtidos. Em condições laboratoriais a aproximação aos valores objetivos é sempre sujeita a erros 
não controláveis.  O parâmetro de controlo com mais desvio é a temperatura do fluído, de entrada. No máximo 
e para o teste 1 obteve-se um desvio de 88%. O controlo a temperatura não ultrapassa os 11 % do teste 2, o 







































































































































































































































































































































































































































4.4 APLICAÇÃO E RESULTADOS DA ANÁLISE DE TAGUCHI 
 
 
4.4.1 ENERGIA TRANSMITIDA AO FLUÍDO 
 
Após determinados os fatores e níveis de atuação, tabela 26, reduzido o número  total  de experiências  a  
efetuar, anexo 7.3.1 a 7.3.3 e selecionados os ensaios a realizar, partiu-se para a parte experimental que se 
encontra resumida na tabela 27. 
 
Tabela 26 - fatores de controlo e níveis de controlo de fator. 
 










































































































































































Número de pontos: n=9 
 
Podemos então calcular o somatório dos resultados a cada nível  e para cada fator, e seguidamente 
determinar a média de cada um. 
 
Pontuação total: 𝑇 = ∑ 𝑦𝑖𝑛𝑖−1 = 8687,18 





Procedeu-se ao cálculo dos somatórios de fatores por nível, isto é, a soma de todas as ocorrências de nível 1, 
2 ou 3, para cada um dos fatores isoladamente ou ainda a soma parcial: 
 
Soma parcial: 𝐴1 = 387,96 + 1133,01 + 1830,97 = 3351,94 
 
 
Da qual surgiu a tabela 28. 
 
 
Tabela 28 – Somas parciais por nível de atuação. 
 
Nível A vambiente B Tambiente C ?̇?fluido D Tfluido 
nivel1 3351,94 1568,21 1568,21 2904,81 
nivel2 3133,46 2660,12 3126,50 2947,65 




Seguidamente calculou-se a média de cada fator calculado anteriormente, 
 





De forma a comparar níveis de fatores constroe-se uma tabela de resposta compilando os resultados do ponto 
anterior, médias das somas parciais e igualmente estima-se a iteração de cada fator e iteração calculando a 
diferença entre níveis e por fator de controlo. 
 
 
Tabela 29 - Tabela de resposta de fatores onde se representam igualmente as diferenças entre níveis. 
Nível A vambiente B Tambiente C ?̇?fluido D Tfluido 
nivel1 372,44 174,25 174,25 322,76 
nivel2 348,16 295,57 347,39 327,52 
nivel3 244,64 444,55 443,61 314,97 
nivel1/2 -24,28 121,32 173,14 4,76 
nivel2/3 -103,52 148,98 96,22 -12,55 




Podemos agora estimar a magnitude do efeito de cada fator pela comparação dos fatores principais que são 
as diferenças entre níveis. Da tabela de resposta podemos ver que o efeito caudal do fluido tem efeito severo.O 
próximo passo é apresentar graficamente os efeitos mais marcantes de fatores e suas iterações. Dado que 
mudanças em níveis com fraco efeito tem baixa influência no na transmissão de energia, podem ser ignorados. 
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Figura 63 – a) Resposta do parâmetro vambiente b) B Tambiente c) C ?̇?fluido  d) D Tfluido 
 
 
Da análise da figura 64 conclui-se o seguinte o efeito na transmissão de energia: 
 
 Velocidade ambiente: Decresce a transmissão de energia com o aumento de velocidade; 
 
 Temperatura ambiente: Aumenta a transmissão de energia com o  aumento de velocidade; 
 
 Caudal fluido: Aumenta a transmissão de energia com o aumento de caudal; 
 




4.4.2 MAXIMIZAÇÃO DE FATORES PARA ENTREGA DE ENERGIA 
 
Os fatores para a maximização da energia transmitida ao fluído são apresentados de seguida. A energia 
transmitida ao fluído é uma caraterística maior melhor pelo que se escolhem as iterações de maior magnitude e 











A  sugestão para maximização é: A1 B3 C3 D1, ou velocidade  ambiente 1,0 m/s,  temperatura ambiente 20ºC, 
permite um  gradiente de temperatura com o tubo menor que com o fluído o que minimiza a transferência  de 
calor para o ambiente,  caudal de fluído 15 g/min, alto caudal proporciona alta troca de calor, e temperatura do 




4.4.3 INFLUÊNCIADOS FATORES CONTROLÁVEIS NA ENTREGA DE ENERGIA 
 
Após calculada a pontuação da análise de Taguchi podemos determinar a magnitude de influência de cada 
parâmetro  controlável como na tabela 30. Analisando o nível 1, o parâmetro A tem 35,68%de influência sobre 
os restantes, é dominante ao nível 1. Para o nível 2 encontramos predominância de A, 26,40% seguida de C 
26,34 não menos influente. No nível máximo, 3, B é dominante, 30,71%. 
A análise dos parâmetros  controláveis individualmente, tabela 31 por variação do nível de controlo demonstra 
que para o parâmetro A o nível 1 é de influência forte, 38,58% sendo o nível 3 de menos. O parâmetro B é 
mediamente influenciado pelo nível1 mas aumenta para os próximos. O parâmetro C mantem o 
comportamento do fator B. Contrariamente o parâmetro D é influenciado pelos níveis 1 a 3 de forma muito 
idêntica. Este parâmetro não é decisivo na transmissão de  energia. 
 
Tabela 1 – Influência entre fatores controláveis e para cada nível na energia disponibilizada. 
A vambiente B Tambiente C ?̇?fluido D Tfluido 
35,68% 16,70% 16,70% 30,92% 
26,40% 22,41% 26,34% 24,84% 
16,90% 30,71% 30,64% 21,76% 
 
 
Tabela 2 - Influência entre níveis de controlo e para cada fator na energia disponibilizada. 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 
38,58% 36,07% 25,35% 
19,06% 32,33% 48,62% 
18,05% 35,99% 45,96% 
33,44% 33,93% 32,63% 
 
 
4.4.4 TEMPO DE DECAIMENTO DE TEMPERATURA A 20ºC 








 A B C D Tempo de teste (s) 
1 1 1 1 1 740 
2 1 2 2 2 480 
3 1 3 3 3 630 
4 2 1 2 3 530 
5 2 2 3 1 180 
6 2 3 1 2 1040 
7 3 1 3 2 320 
8 3 2 1 3 790 








Tabela 33 - Somas parciais por nível de atuação. 


































Tabela 34 - Tabela de resposta de fatores onde se representam igualmente as diferenças entre níveis. 
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Da análise da figura 65 conclui-se o seguinte o efeito no decaimento de temperatura a 20ºC: 
 
 Velocidade ambiente: Decresce a transmissão de energia com o aumento de velocidade; 
 
 Temperatura ambiente: Aumenta a transmissão de energia com o aumento de velocidade do nível 2 
para 3, quando de 1 para 2 decresce ligeiramente; 
 
 Caudal de fluido: Decresce  transmissão de energia com o aumento de nível  de caudal; 
 
 Temperatura fluido: Aumenta a transmissão de energia com o aumento de temperatura. 
 
 
4.4.5 MAXIMIZAÇÃO DE FATORES PARA PROLONGAMENTO DE TEMPO DE TESTE 
 
Os fatores para a maximização do tempo de decaimento a 20ºC são apresentados de seguida. O tempo de 
decaimento da temperatura é uma caraterística maior melhor pelo que se escolhem as iterações de maior 
magnitude e assim concluímos que A1 é recomendável, B3 é recomendável, C1 é recomendável e D3 é 
recomendável. De forma prática sugere-se a velocidade ambiente 1,0 m/s, pouca convecção no exterior do 
tubo, temperatura ambiente 20ºC, permite um  gradiente de temperatura com o tubo menor que com o fluído o 
que minimiza a transferência de calor para o ambiente, caudal de fluído 5 g/min, baixo caudal proporciona 
redução na troca de calor o que prolonga a disponibilidade, temperatura do fluído 15 ºC, prolonga a 




4.4.6 INFLUÊNCIA DOS FATORES CONTROLÁVEIS NO TEMPO DE DECAIMENTO DE TEMPERATURA A 20ºC 
 
 
Analisando desta vez a tabela 35, conclui-se no nível 1, o parâmetro A como pouco influente 3,14% de 
influência sobre os restantes parâmetros, sendo o dominante o parâmetro C, caudal mássico, 43,60%. Para o 
nível 2 encontramos predominância  de D, 36,04%. No nível  máximo B é dominante, 41,41% 
A análise dos parâmetros  controláveis individualmente por variação do nível de controlo, tabela 36 demonstra 
que para o parâmetro A,  o nivel 1, 34,64% domina. O parâmetro B  é altamente  influenciado pelo nível3, 43,07%. 
Para o  parâmetro  C a  influência é de 48,13% no nivel 1. Finalmente  o parâmetro D  é mediamente 




































































































































































































Neste  trabalho realizado pretendeu-se testar o comportamento um sistema de aquecimento de fluídos por PCM 
que demonstrasse a viabilidade deste tipo de sistemas. Os resultados obtidos sugerem que existe uma boa 
aproximação em relação a sistemas modelados por outros autores. Analisando os resultados obtidos, pode 
concluir-se que o modelo experimental desenvolvido permite descrever genericamente o comportamento de 
um sistema de controlo de temperatura por convecção usando materiais termorreguláveis. O aquecimento de 
escoamentos laminares por materiais de mudança de fase é possível nas condições deste trabalho. 
 
Para a utilização do aquecimento de fluídos  por PCM otimizado recorreu-se à utilização do método de Taguchi 
de onde se concluiu que: 
 
 
 Para a transmissão de energia a sugestão para optimização é: A1 B3 C3 D1, ou velocidade  ambiente 
1,0 m/s, pouca convecção no exterior do tubo, temperatura ambiente 20ºC, permite um gradiente de 
temperatura com o tubo menor que com o fluído o que minimiza a transferência de calor para o 
ambiente, caudal de fluído 15 g/min, alto caudal proporciona alta troca de calor, e temperatura do 
fluído 5 ºC, proporciona o maior gradiente possível entre o fluido e o PCM. 
 
 
Da análise da figura 64 conclui-se o seguinte o efeito na transmissão de energia: 
 
 Velocidade ambiente: Decresce a transmissão de energia com o aumento de velocidade; 
 
 Temperatura ambiente: Aumenta a transmissão de energia com o  aumento de velocidade; 
 
 Caudal fluido: Aumenta a transmissão de energia com o aumento de caudal; 
 





 Para  otimização do  tempo de decaimento a 20ºC sugere-se a velocidade ambiente 1,0 m/só  Ouca 
convecção no exterior do tubo, temperatura ambiente 20ºC, permite um gradiente de temperatura com 
o tubo menor que com o fluído o que minimiza a transferência de calor para o ambiente, caudal de 
fluído 5 g/min, baixo caudal proporciona redução na troca de calor o que prolonga a disponibilidade, 
temperatura do fluído 15 ºC, prolonga a disponibilização energética por ser um gradiente térmico 
menor, quando comparado à otimização do ponto 4.4.2. 
 
 
Da análise da figura 65 conclui-se o seguinte o efeito  no decaimento de temperatura a 20ºC: 
 
 Velocidade ambiente: Decresce a transmissão de energia com o aumento de velocidade; 
 
 Temperatura ambiente: Aumenta a transmissão de energia com o  aumento de velocidade do nível 2 
para 3, quando de 1 para 2 decresce ligeiramente; 
 
 Caudal de fluido: Decresce  transmissão de energia com o aumento de nível  de caudal; 
 












O máximo de energia transmitido ao fluído foi de 1,83 kJ, no teste 3, e o máximo de prolongamento de 
decaimento de temperatura a 20oC foi de 860 segundos no teste 6, 1040 segundos e sobre o pior resultado 
que foi o teste 5 com 180 segundos. 
Os patamares de mudança de fase são visíveis sobretudo no teste 2, figura 41 e no teste 4 figura 47. 
 
A influência da variação de nível para o fator D temperatura ambiente na disponibilização de energia parece 
não ser influente, Tabela 31. Da tabela 30, retiro que do nível 2 e 3 a influência de fatores isolados começa 
a ficar menos visível nas condições do trabalho. 
A influência da variação de nível para os fatores A a D no decaimento de temperatura está bem definida, Tabela 
36.Da tabela 35, retiro que o fator A, velocidade ambiente não é influente quando comparado com os restantes. 
 
 
Os materiais de mudança de fase são efetivamente um bom método para obtenção de altos níveis de 
performance em armazenamento ou libertação de energia a qualquer patamar de temperatura. Concluiu-se 
que o material de mudança de fase tem um efeito muito favorável na ampliação do espaço temporal de 
libertação de energia a uma dada temperatura. Os materiais de mudança de fase têm duas propriedades 
favoráveis, uma densidade de armazenamento de energia elevado e libertam uma considerável  quantidade de 




5.2 SUGESTÃO PARA OTIMIZAÇÕES FUTURAS 
 
Como trabalho futuro seria interessante estudar o comportamento de outros materiais de mudança de fase 
conjuntamente com novas geometrias de tubo. Na instalação e montagem experimental, será essencial 
melhorar o método de transferência dos tubos entre a estufa e a estação de ensaio para minimizar as perdas 
para o exterior e para que o tubo permaneça homogéneo em termos de temperatura. Recorrer a outros 
métodos de aquisição de dados será possível e interessante usando sensores de fibra ótica ou termopares 
hipodérmicos. A minimização das perdas é essencial. 
Meios de aumento da eficiência do aquecimento do fluído, por alteração do interior do tubo, introdução de 
helicoides  para aparecimento de fluxos secundários no fluído facilitaram a transmissão de energia. Um método 
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-Sonda Pt1000 IEC 751 1/3 classe B 
-Variação e exactidão: 40°F a 176°F (±0,36°F) ou 
40°C a 80°C (±0,2°C) 
 
-Humidade Relativa: 
-Sonda Vaisala HUMICAP 180 
-Variação e exactidão: 0% - 90% (±1,7% entre 














Figura 66 - Ilustração do equipamento Omega 
FMA1002R. 
 
- Velocidade do ar: 
-Sonda: resistência de 100 Ohm. 
-Alcance: 0 – 1000 FPM ou 0.01 10 ms-1. 
-Precisão: 1,5% da escala completa. 
 
- Temperatura do ar: 
-Sonda: Resistência de 2x1000 Ohm. 
- Alcance: -40 a 121°C. 
-Precisão: 0,5% da escala completa. 
 
- Transdutor Velocidade e Temperatura: - 
Tempo de resposta: 250 ms. 












Figura 67 –Kern FCB 6K0.02B 
 
-Massa 
- Tipo do prato: Rectangular de quatro 
apoios. 
- Dimensões: 340x240 mm2 
-Capacidade:6100 g. 
-Precisão: 0,02 g. 
-Repetibilidade:0,04 g. 
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Figura 68 - Digitron HLX65 
 
- Repetibilidade <0.3 % 
- Sensibilidade <0.2 % 

















- Número de portas: 1 x RS-232, 1 x RS-
485. 
- Velocidade:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX. 
- Protocolos de comunicação: ICMP, IP, 
TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, 
SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP. 
- Compatibilidade: Windows 
95/98/ME/NT/2000, Windows 
XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, Embedded 
CE 5.0/6.0, XP Embedded. 
  
 












- Alcance: 0.42 - 1130 ml/min. 
- Tipo de controlo: Variação da velocidade 
7 – 200 rpm. 



























- Coeficiente de caudal:0.05 m3/h ou 0.8 
L/min 
- Pressão de funcionamento: 1 – 16 bar 





















Figura 73 – Ilustração do equipamento 
 
- Comunicação 
Dependendo da sua configuração pode 
aceitar os seguintes formatos: EI, FSR, 
Hexadecimal 
- Saídas: 0 to 10 V, 0.0625 to 64 V/sec,0 a 











Figura 74 - Ilustração do equipamento ADAM 4018 
 
- Comunicação: Entrada Analógica 
resolução 16-bit 
-Número de canais: 6 Diferenciais, 2 
single-ended. 













Figura 75 - Ilustração do equipamento ADAM 4012 
 
- Comunicação: ± 150 mV e ±500 mV, ±1 
V, ±5 V e ±10 V, ±20 mA (125 Ω) 
- Número de canais: Dois canais digitais 
de saída e um canal digital de entrada. 
-Compatibilidade: Dependendo da sua 
configuração pode reenviar os seguintes 











Figura 76 - Ilustração do termopar Gefran tipo J 
 
-sensibilidade +10,1ºC 










Figura 77 - Equipamento termopar Tekon 
 
 
- sensibilidade +10,1ºC 











































































7.3 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE TAGUCHI L81 PARA L9 
 
7.3.1 MATRIZ EXPONÊNCIAL COMPLETA L81 
 
Matriz representativa da totalidade de ensaios possíveis de executar com quatro fatores de controlo a três 
níveis onde Y1 a Y81 representam cada um dos ensaios possíveis das combinações de fatores identificados 
a cada linha e coluna. 
 




































































Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y1 Y2 Y3 
Caudal fluído nível médio Y4 Y5 Y6 
Caudal fluído nível máximo Y7 Y8 Y9 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível mínimo Y10 Y11 Y12 
Caudal fluído nível médio Y13 Y14 Y15 
Caudal fluído nível máximo Y16 Y17 Y18 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível mínimo Y19 Y20 Y21 
Caudal fluído nível médio Y22 Y23 Y24 


















Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y28 Y29 Y30 
Caudal fluído nível médio Y31 Y32 Y33 
Caudal fluído nível máximo Y34 Y35 Y36 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível mínimo Y37 Y38 Y39 
Caudal fluído nível médio Y40 Y41 Y42 
Caudal fluído nível máximo Y43 Y44 Y45 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível mínimo Y46 Y47 Y48 
Caudal fluído nível médio Y49 Y50 Y51 












Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y55 Y56 Y57 
Caudal fluído nível médio Y58 Y59 Y60 
Caudal fluído nível máximo Y61 Y62 Y63 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível mínimo Y64 Y65 Y66 
Caudal fluído nível médio Y67 Y68 Y69 
Caudal fluído nível máximo Y70 Y71 Y72 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível mínimo Y73 Y74 Y75 
Caudal fluído nível médio Y76 Y77 Y78 



















7.3.2 MATRIZ REDUZIDA L27 
 








































































Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y1 Y2 Y3 
Caudal fluído nível máximo Y7 Y8 Y9 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível mínimo Y10 Y11 Y12 
Caudal fluído nível médio Y13 Y14 Y15 
Caudal fluído nível médio Y22 Y23 Y24 


















Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y28 Y29 Y30 
Caudal fluído nível médio Y31 Y32 Y33 
Caudal fluído nível médio Y40 Y41 Y42 
Caudal fluído nível máximo Y43 Y44 Y45 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível mínimo Y46 Y47 Y48 
Caudal fluído nível máximo Y52 Y53 Y54 
Caudal fluído nível médio Y58 Y59 Y60 
Caudal fluído nível máximo Y61 Y62 Y63 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível mínimo Y64 Y65 Y66 
Caudal fluído nível máximo Y70 Y71 Y72 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível mínimo Y73 Y74 Y75 





























7.3.3 MATRIZ REDUZIDA L9 
 











































































Temperatura ambiente nível mínimo 
Caudal fluído nível mínimo Y1 Y2 Y3 
Caudal fluído nível médio Y13 Y14 Y15 
Caudal fluído nível máximo Y25 Y26 Y27 
Temperatura ambiente nível médio 
Caudal fluído nível médio Y31 Y32 Y33 
Caudal fluído nível máximo Y43 Y44 Y45 
Caudal fluído nível mínimo Y46 Y47 Y48 
Temperatura ambiente nível máximo 
Caudal fluído nível máximo Y61 Y62 Y63 
Caudal fluído nível máximo Y70 Y71 Y72 
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